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Beakta avsvalningstiden (CT) 
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Systemprovtryck / System Test Pressure (STP) 

<6bar = 90 min. max. 11bar (SDR17) = 150 min.

max. 18 bar (SDR11) = 150 min.

i

LUDDFRITT PE

PAPPER

8

2 10

4 12

6 14

1 9

3 11

5 13

7 15

Vänta tills avsvalningstiden (CT) har passerat innan 
provtryckning utförs.




