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Metallrördelar
Gäller för:
Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs metallrördelar.

Montering:
1. Applicera godkänt tätningsmaterial på den utvändiga gängan.  
    Tätningsmaterial avgörs av aktuell typ av installation. Applikation ska 
    utföras enligt instruktion från leverantör av tätningsmaterial.

2. Montera metallrördelar med fasta nycklar.

Säker vatteninstallation
 

   ”Denna produkt är anpassad till branschregler  
   Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB  
   som garanterar produktens funktion om bransch 
   reglerna och monteringsanvisningen följs.”
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