
 
PB-.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör 

Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark  eller vara 
tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. 

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1852-1. 

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör konstruktionsmässigt 
vara av styvhetsklass SN8. 

Fabrikat Pipelife eller likvärdigt. 

 


