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0

¾ öppn.varv
       turns open

≈ 2K

2-rörssystem

Ersätter:  AGA / FRV

1-rörssystemErsätter:  ARCU sidokopplad

OBS! Orienteringen av insticksröret vid 
de olika monteringsalternativen.

Alternativ inkoppling

RFA
 33, 34, 35, 36, 62, 64, 67

Installationsanvisning Etthålsventil

Ventilförinställning
M26x1.5

c/c

62

Ventilförinställning

c/c 40

98

M3
4x

1.5

Packning

2-rörs är märkt
med siffran 2.

Spåret i insticksröret monteras
över plastbrickan i ventilen.

Packning

Spåret i insticksröret
monteras över plastbrickan 
i ventilen.

Typ Anm. Anslutning mot
rörsidan.

c/c 

RFA 62 1-rörs ISO-G 1/2 35

RFA 64 1-rörs M22x1.5 35

RFA 67 1-rörs M22x1.5 40

Typ Anm. Anslutning mot
rörsidan.

RFA 33 1-rörs M22x1.5

RFA 34 2-rörs M22x1.5

RFA 35 1-rörs inv 3/8”

RFA 36 2-rörs inv. 3/8”
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